MEDIMURSKE VODE 4...

1 CAKOVEC, Matice hrvatske 10

Republika Hrvatska I 2 18- ZGﬁ

Hrvatski zavod za javno zdravsivo —
Sluzba za zdravstvenu ekologiju ; /6/ 2 E y
Odiel za kemiju voda i mineralne vode Broj
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Zagreb, Rockefellerova 7
Tel: (01) 46 83 008, Fax: (01) 46-83 009

www.hzjz.hr
Datum: 10.10.2011.
ISPITNI IZVJESTAJ

Broj ispitnog izvjeStaja: 109060
Oznaka uzorka: 3043/11
Naziv uzorka: voda,Nedelisce Z-2,Monitoring izvorista
Vrsta uzorka: Voda na izvoristu (sirova)
Narugitelj: MEPIMURSKE VODE d.o.o0.

Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec
Tip zahtjeva: Ugovor

Ur.br.: br, 40-20-8/1.2011. i nar. SVO-VOD-43-11 od 20.9.2011. Klasa:
Viasnik: MEDIMURSKE VODE d.o.0.

Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec
Uzorkovatelj HZJZ-a Zoran Grbavec dipl. ing.
Lokacija uzorkovanja: Nedelisce,Z-2
Vrijeme uzorkovanja: 22.09.2011.
Vrijeme dostave: 22.09.2011.
Vrsta ispitivanja: C analiza (Monitoring) + herbicidi po narudzbi

Pocetak/kraj ispitivanja:  22.09.2011./10.10.2011.

Konaéna ocjena: UZORAK ODGOVARA
Miljenja su navedena uz ispitne rezultate.

Voditelj Odjela za kemiju voda i min
dr. sc. Zeljko Dadi¢,

Dostaviti:

1. MEBPIMURSKE VODE d.o.o.
Matice hrvatske 10, 40000 Cakovec

Napomena: :

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugoverom.
2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronike obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja adnose se iskljuivo na ispitivani uzorak, Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznagene su u Ispitnom izvjestaju
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 109060 / 3043/11

VODE

Poéetak/kraj ispitivanja:

Rezultati ispitivanja

Odjel za kemiju voda i mineralne vode

22.09.2011./10.10.2011.

Naziv uzorka: voda,Nedeli§ée Z-2,Monitoring izvorista

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat MDK** Ocjena
jedinica ispravnosti

Temperatura termometrija i > 124 <25 DA

Boja HRN EN iSO mg/L Pt/Co <5 <20 DA
7887:2001 skale

Mutnoca HRN EN ISO NTU jedinica 0,35 <4 DA
7027:2001

Miris HRN EN 1622: bez DA
2002

Okus HRN EN 1622: bez DA
2002

pH vrijednost HRN I1SO 10523: |pH jedinica ‘74! 65-95 DA
2009

Temperatura uzorka pri kojoj je izmjerena pH vrijednost: 20,4 °C

Elektrovodijivost HRN EN 27888: |uScm™ pri 565| <2.500 DA
2008 20°C

Isparni ostatak 105°C | SM 2540 B (21. mg/L 388 <1.000 DA
izd.2005)

Sumporovodik SM 4500-82' 1(21. |mg/L H28 <0,005 DA
izd.2005)-
prilagodeno

Hidrogenkarbonat HRN EN 1SO mg/L HCOa' 365 > 30 DA
9963-1:1998

Ukupna tvrdoca HRN ISO 6059: mg/L CaCO3 437 DA
1998

Utrosak KI\:‘h‘lO4 HRN EN ISO mg/L 02 0,8 <5 DA
8467:2001

Amonij HRN 1SO 7150-1: |mg/L NH, 5 <0,01 <0,5 DA
1998

Nitriti HRN EN 26777 mg/L NOz_ <0,01 <0,5 DA
1998

Nitrati HRN EN ISO mg/L NOS" 218 <50 DA
10304-1:2009 -

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak, Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode.

n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjeStaja/Oznaka uzorka: 109060 / 3043/11 VODE
Naziv parametra Metoda Mijerna Rezultat MDK** Ocjena
jedinica jspravnost

Fluoridi HRN EN ISO pg/L F 69,5 <1.500 DA
10304-1:2009

Cijanidi ukupni HRN ISO 6703-1: |pg/L CN <30 <50 DA
1998

Kalcij (Ca) HRN EN ISO mg/L ca** 101 DA
14911:2001

Kalij (K) HRN EN ISO mg/L K" 2,0 <12 DA
14911:2001

Natrij (Na) HRN EN ISO mg/L Na" 74| <200 DA
14911:2001

Magnezij (Mg) HRN EN ISO mg/L Mg** 21,1 DA
14911:2001

Ukupni organski ugljik | HRN EN 1484: mg/L C 0,49 DA

(TOC) 2002

Fenoli HRN ISO 6439: pg/L <1 DA
1998

Mineralna ulja DIN 38409:1981 ( {pg/L 71 <20 DA
H 18)

Trihalometani -ukupni |HRN ISO 10301: |ug/L <0,1 <100 DA
2002 '

Suma tetrakloreteni |[HRN ISO 10301: |pg/L <0,1 <10 DA

trikloreten 2002

Trikloreten HRN ISO 10301: |pg/L <0,1 <10 DA

' 2002

Tetrakloreten HRN ISO 10301: g/l <0,1 <10 DA
2002

1,2-dikloretan HRN ISO 10301: |pg/L <0,1 <3 DA
2002

Ukupne suspenzije |HRNI1SO 11923: |mg/L 0,3 <10 DA
1998

Benzo(a)piren US EPA Metoda  |pg/L <0,005 <0,01 DA
525.2

benzo(b)fluoranthene |US EPA Metoda [pg/L <0,005 <0,1 DA
525.2

benzo(k)fluoranthene |US EPA Metoda |pg/L <0,005 <0,1 DA
525.2

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjeStaja/Oznaka uzorka: 109060 / 3043/11 VODE
Naziv parametra Metoda Mijerna Rezultat MDK** Ocjena
jedinica Ispravnosti

benzo(ghi)perilene US EPA Metoda  |pg/L <0,005 <0,1 DA
525.2

fluoranthene US EPA Metoda  |pg/L <0,005 <0,1 DA
525.2

indeno(1,2,3-cd) US EPA Metoda  |pg/L <0,005 <0,1 DA

pirene 525.2

Olovo (Pb) HRN EN ISO pg/L <3 <25 DA
11885:1998

Kadmij (Cd) HRN EN ISO ug/L <2 <5 DA
11885:1998

Arsen (As) Viastita metoda, pa/L <1 <50 DA
oznaka:P-VODE-
21,izdanje:1/0

Cink (Zn) HRN EN ISO ug/L 9,7 <3.000 DA
11885:1998

Zeljezo (Fe) HRN EN ISO ug/L <5 <200 DA
11885:1998

Nikal (Ni) HRN EN iSO pg/L <2 <20 DA
11885:1998

Krom (Cr) HRN EN 1SO ya/l. <2 <50 DA
11885:1998

Mangan (Mn) HRN EN ISO ug/L <0,5 <50 DA
11885:1998

Kobalt (Co) HRN EN ISO ug/L <2 DA
11885:1998

Aluminij (Al) HRN EN ISO Ha/L <3 <200 DA
11885:1998

Antimon (Sb) HRN EN ISO Mg/l <5 <5 DA
11885:1998

Barij (Ba) HRN EN ISO ug/L 29,5 <700 DA
11885:1998 _

Selen (Se) HRN EN ISO pg/L <6 <10 DA
11885:1998

Bakar (Cu) HRN EN ISO pa/L 1,8 <2.000 DA
11885:1998

Srebro (Ag) HRN EN ISO pg/L <4 <10 DA
11885:1998

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
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Broj ispitnog izvjeStaja/Oznaka uzorka: 109060 / 3043/11 VODE
Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat MDK** QOcjena
jedinica Ispravnosti

Fosfati HRN EN ISO pg/L P <40 <300 DA
10304-1:2009

Anionski tenzidi HRN EN 903:2002 | pg/L <50 <200 DA

Neionski tenzidi HRN ISO 7875-2: |pg/L <60 <200 DA
1998

Silikati Vlastita metoda, mg/L SiO2 46 <50 DA
oznaka:P-VODE-
17 izdanje:2/0

Kloridi HRN EN ISO mg/L CI 15,6 <250 DA
10304-1:2009

Sulfati HRN EN ISO mg/L 8042' 26,9 <250 DA
10304-1:2009

Prometrin HRN EN ISO g/l <0,04 DA
11369:2002

Klortoluron HRN EN SO po/L <0,04 DA
11369:2002

Alaklor EPA 625 ug/L <0,10 DA

Metolaklor HRN EN ISO Mg/l <0,04 DA
11369:2002

Vanadij (V) HRN EN ISO ug/L <2 <5 DA
11885:1998

Berilij (Be) HRN EN ISO ug/L <0,1 DA
11885:1998

** maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u misljenju

MISLJENJE:

Uzorak prema fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim zahtjevima ODGOVARA Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e (NN br. 47 od 24. travnja 2008).

Voditelj Odjela za kemiju voda i mineralne vode
dr. sc. Zeljko Dadi¢, dipl. ing.

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 109060 / 3043/11  MET

Odsjek za metale i metaloide
Poéetak/kraj ispitivanja:  26.09.2011. /28.09.2011.
Rezultati ispitivanja

Naziv uzorka: voda,Nedelis§ée Z-2,Monitoring izvorista

Naziv parametra Metoda Mjerna Rezultat NDK** Ocjena
jedinica jspravnosti
Ziva (Hg) AAS pg/L Hg <0,30 <1 DA

** najve¢a dopustena koli¢ina prema zakonskim propisima navedenim u misljenju

MISLJENJE:

Uzorak odgovara &lanku 6. stavak 1. togka c) Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (
N.N.47/2008). '

Analiti¢ar:
mr. sc. Anica Benuti€, dipl. ing

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
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Broj ispitnog izvjeStaja/Oznaka uzorka: 109060 / 3043/11  PEST
Odsjek za pesticide
Pocetak/kraj ispitivanja:  27.09.2011./05.10.2011.
Rezultati ispitivanja
Naziv uzorka: voda,NedeliSée Z-2,Monitoring izvorista
Naziv parametra Metoda Mijerna Rezultat MDK** Ocjena
jedinica spravnost
Oksidemeton -metil | plinska pg/L <0,05 DA
kromatografija -GC
DDT i metaboliti plinska Mg/l <0,01 DA
kromatografija -GC
Endosulfan plinska pa/l <0,01 DA
kromatografija -GC
Klordan plinska Ha/L <0,01 DA
kromatografija -GC
Aldrin plinska pg/L <0,01 DA
kromatografija -GC
Atrazin GC -MS Pregledna | pg/L <0,01 DA
analiza
Azinfos-etil plinska Mg/l <0,1 DA
kromatografija -GC ‘
Azinfos-metil plinska Mg/l <0,1 DA
kromatografija -GC
Bromofos-etil plinska Hg/L <0,1 DA
kromatografija -GC
Bromofos-metil plinska ug/L <0,1 DA
kromatografija -GC
Demeton S plinska pg/L <0,05 DA
kromatografija -GC
Demeton-S-metil plinska ug/L <0,1 DA
kromatografija -GC
Demeton-S-metil plinska pg/L <0,05 DA
sulfon kromatografija -GC
Diazinon plinska pg/l <0,02 DA
kromatografija -GC
Dieldrin plinska pg/L <0,01 DA
kromatografija -GC

Napomena : Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metfode. n.d. - nije detektirano.
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